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LEYENDA

Tension (V) :20.000

Cos ¢: 0,8

Coef. de Simultaneidad: 1
@ Conexion a Red MT

Centros de Transformacion
X Apoyo METALICO-C
—=- Apoyo HORMIGON -HV
RED EXISTENTE

j7i C-AC 2000/12 ACTUALMENTE EL APOYO N°108
FS DE HORMIGON HV1000/11

CAMI/VO

COORDENADAS UTM (ED50)

PUNTOS X Y HUSO
APOYO EAA 334929,08 | 4549841,25 30
APOYO 1 334920,16 | 4549849,28 30
CENTRO TRANSFORMACION | 334904,83 | 4549863,11 30

LINEA 05 BARROMAN
(13,2) de la STR MADRIGAL

ADVERTENCIA:

Cada Contratista ha de sefialar al Ingeniero Director de la Obra los posibles errores
u omisiones del Proyecto antes de comenzar su trabajo y puede también, sugerirle
modificaciones de su competencia. La decision constara en el LIBRO DE ORDENES.

ANEJO N°7 - L.A.A.T. 13,2/20 kV y C.T.I. 50 kVA

PROYECTO EJECUCION EXPLOTACION AVICOLA DE ENGORDE DE POLLOS
POLIGONO 9, PARCELA 755

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (AVILA)

Ingeniero Técnico Industrial Propiedad

D. MARIO NEGRETE GARCIA

EUSEBIO CACERES MARCOS

ESCALA PLANO NUMERO
1:400 DISTRIBUCION LINEA ALTA TENSION 3



PERFIL Ent.

Vano flojo

P.Linea CTC—Ccr—2000—12
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PLANO COMPARACION = =5 m !55
U = 20 kV
APOYO EAA AP 1 AP2
COTAS DEL TERRENO (m) 0 0 0
DESNIVEL (m) | 0 | 0 |
DISTANCIAS PARCIALES (m) 12 20
DISTANCIAS AL ORIGEN (m) 0 12 32
LONGITUD VANO (m) 12 20
ZONA B B
C2000/12 BL €2000/12 XS C2000/12 XS
PERFIL LONGITUDINAL EAA—AP2 XS XS
Antiescalo Antiescalo Antiescalo
+ posapies + posapies CT 50 KVA
/
APOYO N° 108 . .
METALICO ! I
AP N*1 AP N° 2
METALICO METALICO

ADVERTENCIA: Cada Contratista ha de sefialar al Ingeniero Director de la Obra los posibles errores
antes de comenzar su trabajo y puede también, sugerirle

modificaciones de su competencia. La decisidn constard en el LIBRO DE ORDENES.

u omisiones del Proyecto
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LAMT 13,2/20 kV
Linea Medina del Campo

Entronque Ap. EEA

Conductor: LA—56
Longitud: 12 m.

A 1 A INSTALAR Seccionador con fusibles de expulsion XS cut—out
> ﬁZOO A, 24 kV , Fusibles 5 A

Conductor: LA—56
Longitud: 20 m.

Autovdlvulas pararrayos
—E=H 24 kv , 10 KA

Trafo 50 kVA
TIPO CT: INTEMPERIE

3x150 Al/80 Alm mm2 XLPE 0,6/1kV
Longitud: 10 m.

B.T.

ANEJO NO7 - L.A.A.T. 13,2/20 kV y C.T.I. 50 kVA
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APOYO 1 AP1 (DETALLE)

Marca

(2]

NOOONOURAN =

Cantidad

| WWHWWND W=

Denominacidn Designacidn

Cruceta recta RC
Cadena de amarre CA
Angular L—70.5—1580 L-70.5-1580
Chapa CH-8-150 CH-8-150
Terminacion cable subterrdneo E%Sw{zé

Pararrayos

Cortacircuitos fusibles de expulsidn
Puentes, segln conductor
Tornilleria, piezas de conexidn

CFE 24

figura
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b — Armado de seccionamiento de linea con cortacircuitos fusibles de expulsidn o
seccionalizadores en apoyo de perfiles metdlicos con cruceta bdveda.

Marca Cantidad Denominacidn Designacidn
1 1 Cruceta Boveda BC
2 6 Cadena de amarre CA
3 2 Aislador de composite U70PP
4 1 Angular L— 70.7-2040 L—70.7—2040
) 3 Cortacircuitos fusibles de expulsion CFE 24
6 — Puentes, segln conductor

s/n — Tornilleria, piezas de conexidn

ANEJO NO7 - L.A.A.T. 13,2/20 KV y C.T.L. 50 kVA
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CENTRO DE TRANFORMACION (Alzado)

|

|

Er

ANTIESCALO

PUESTA A TIERRA

4
® @ ®
< ' °
[ L @
TIERRA DE PROTECCION
Picas: Lp = 2 m, ¥ = 14 mm
Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm?2
©
M~
TIERRA DE SERVICIO
Picas: Lp = 2 m, ¥ = 14 mm
Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2
[ 2 @ L ]
| S ) ]
1 1

TIERRA DE PROTECCION
Configuracidn: 40—40/50/82
Profundidad electrodo: 0.5 m
Seccion conductor: 50 mm?2
Didmetro picas: 14 mm
Nimero de picas: 8
Longitud picas: 2

NOTA: Se instalard una losa de hormigén de espesor total 20 c¢cm. como minimo,
y que sobresalga 1,2 m. del borde de la base de la columna o poste. Dentro de

de esta losa (plataforma del operodorz y hasta 1m. del borde de la base de la columna
o poste se embeberd un mallazo elec

formando una reticula de 0,30x0,30m. Este mallazo debe conectarse a dos puntos
opuestos de la puesta a tierra. El mallazo tendrd por encima al menos 10 cm. de hormigdn.

ADVERTENCIA: Cada Contratista ha de sefialar al Ingeniero Director de la Obra los posibles errores
u omisiones del Proyecto

modificaciones de su competencia. La decision constard en el LIBRO DE ORDENES.
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Montaje O simple (Horizontal)

Nota: Las crucetas deberan ele?irse para que
soporten los esfuerzos (horizontales, cargas
vertlcoles), obtenidos en el anexo de cdlculo.

APOYOY a(m)
AP2 | 1.50

Monobloque

APOYOJ A(m)[H(m)
AP2 |0.98] 2.1

rosoldado de 4 mm. de di@metro como minimo

antes de comenzar su trabajo y puede también, sugerirle

TIERRA DE SERVICIO
Configuracion: 5/32.
Profundidad electrodo: 0.5 m
Separacidn picas: 3 m

S picas en hilera unidas
Seccion conductor: 50 mm?2
Didmetro picas: 14 mm
Longitud picas: 2

NOTA: El conductor de conexién entre el neutro del transformador ESCALA
y el electrodo de la tierra de servicio seré de cable aislado 0,6/1kV
de 50 mm2 en Cu, bajo tubo de PVC con grado al impacto 7 (minimo) 1:25
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